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Baranów, dnia 23 maja 2018 r. 

SG.271.4.2018 

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. OZE w Gminie Baranów 

  

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela 

wyjaśnień:  

 

Pytanie nr 1: 

Informujemy, że zgodnie z klasyfikacją PKD wykonanie instalacji kolektorów słonecznych 

zawarte jest w sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu Budowlanemu. Ponadto zgodnie z 

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r. oraz zawartą 

definicją instalacji grzewczych w Rozdziale 4 par. 133.1 widnieje zapis: 

„§133.1 Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, 

pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami 

oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub 

grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła”. 

Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania zgodnie 

z obowiązującym prawem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p.1.5) W przypadku rur do transportu 

cieczy solarnej obowiązują w 100% wymagania według aktów prawnych j.w. 

Uznanie instalacji kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania 

potwierdza również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w załączonym piśmie. 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku izolacji przewodów 

rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. Rurociągów solarnych) pomiędzy kolektorami za 

podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały izolacyjne 

orurowania instalacji kolektorów słonecznych, które spełnią wszelkie wymagania i zastrzeżenia, 

jakie wynikają z 100%  wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zaprojektowane parametry izolacji przewodów obiegu glikolowego 

instalacji solarnej spełniają wymagane warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych. 

Zamawiający potwierdza, że zastosowany w przypadku instalacji solarnej układ glikolowy 

stanowi instalację ogrzewczą jednakże, aby rozwiać wątpliwości i swobodne nadinterpretacje ww. 

przepisów projektant przypomina, że p.1.5 Załącznika 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne 

wymagania związane z oszczędnością energii  do ww. rozporządzenia jednoznacznie i 

precyzyjnie szereguje rodzaje instalacji ogrzewczych oraz wskazuje zakresy i wartości materiałów 

izolacyjnych dla tego uszeregowania, gdzie jak widać ustawodawca nie ujmuje przywołanych w 

pytaniu elementów instalacji solarnej. 
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Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w dokumentacji projektowej. 

 
 

Powyższe pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Kierownik Zamawiającego 
 




